附件3:   

加油站油气污染治理系统及测试点位置示意图
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加油机测试点位置：加油机内部各枪油气回收管线汇集后变成一根主管，在进入地下管线之前，假装三通接头，其规格为国

标BSP1"内螺纹。以便于在三通的一个接口加装规格同样为1"的球阀；球阀评述应处于关闭状态，并用1"丝堵堵住；检测时，拧�

下丝堵，当检测设备的接头与球阀的接口连接后，可将球阀置于打开状态即可进行检测。此测试接口要求每台加油机都要安装，

其高低位置、接口朝向应考虑到安装油气回收快速接头后，还要有富余空间便于连接检测设备的气管接头。

采样孔

后处理装置

后处理装置测试点位置：如安装后处理装置则应设置采样位置和操作平台。采样位置优先选在垂直管段或水平管段上，采样位

置距上下游的弯头、阀门、变径管距离不应小于
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倍管道直径。选定采样位置上应开设带法兰和法兰盖的采样孔。操作平台面积

应不小于

1.5m  

，并设有

1.1m

高护栏，采样孔距平台地面高度

1.2~1.3m

。如果采样位置距地面高度低于

1.5m

，可不设采样平台。
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